
LEGENDA

1. RUROCIĄG

2. KABEL ELEKTROENERG. LUB TELEFON.

3. RURA OCHRONNA/OSŁONOWA

UWAGI:

1. Odkrywkę kabli należy przeprowadzić ręcznie

2. Rurę osłonową umocować w wykopie oraz podwiesić na czas robót

3. Po zakończeniu robót rurę z kablem ułozyć na 10 cm podsypce piaskowej.

Wykonać obsypkę i zasypkę kabla z warstwą górną min. 20 cm.

4. W miejscu wykopu, nad kablem ułozyć taśmę ostrzegawczą koloru

niebieskiego (dla kabli energetycznych NN)


